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公告862号— 01/13 — 固定防火系统压力开关的安装位置 — 美国

美国海岸警卫队发布了关于船舶固定防火系统压力开关位置的一项新的预

警。美国法规要求这种压力开关应当安装在该保护区的范围之外。根据报

告，在没有按照上述要求安装压力开关的情况下，火灾事故数量有所上升。

压力开关是固定防火系统的一个关键组件。它能在监测到火灾时使火灾发生

区域的通风系统自动关闭。

美国法规要求系统运行的所有操控装置和阀门都安装在系统保护的空间范围

之外。另外需要注意的是，它们不能被安装在任何火灾发生时可能被隔绝或

无法进入的区域。

美国海岸警卫队的预警提醒那些已经安装固定防火系统之船舶的船东和经营

者应确保将压力开关安装在船舶的适当位置。如果压力开关被查出安装在保

护的区域内，该开关应当由经过适当培训的维修技术人员移至正确的位置。

如需阅读美国海岸警卫队海军安全警报（05-12）的全文，请点击此处。
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